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CLASSE
ENERGETICA

F
EPgl,nren

152,06
kWh/m² anno

X
X

X

X

X

E1(1) abitazioni adibite a residenza
con carattere continuativo 1

Regione : Sicilia Zona climatica : B

Comune : Siracusa (SR) Anno di costruzione : 1940

Cod.Istat: 089017 Superficie utile riscaldata (m²) : 52,27

Indirizzo : Via Re Ierone II Superficie utile raffrescata (m²) : 0,00

CAP 96100 Volume lordo riscaldato (m³) : 281,69

Piano : T - Interno : . Volume lordo raffrescato (m³) : 0,00

Coord. GIS : Lat : 37.071611 ; Long : 15.285683

SIRACUSA (SR) 45 795

2 2

C (65,51)

X X
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X 1.287,00 kWh

X 548,00 Sm³

152,06

11,57

30,18

REN2
Sostituzione degli infissi esistenti con infissi a

taglio termico con vetrocamera NO 10,00 E (123,22)

E

123,22

(kWh/m² anno)
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281,69

275,70

0,979

76,58

0,0457

0,1574

Servizio energetico Tipo di impianto
Anno di

installazione

Codice
catasto

regionale
impianti
termici

Vettore
energetico
utilizzato

Potenza
nominale

kW

Efficienza
media

stagionale
EPren EPnren

Climatizzazione
invernale

SIMULATO IN QUANTO ASSENTE
0,74 ηH 0,00 104,05

Climatizzazione
estiva
Produzione acqua
calda sanitaria

Boiler elettrico
2002

Energia Elettrica
1,20 0,28 ηW 11,57 48,02

Impianti combinati

Produzione da
fonte rinnovabile
Ventilazione
meccanica
Illuminazione

Trasporto persone
o cose
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X

Si consiglia la sostituzione degli infissi esistenti con infissi a taglio termico con vetrocamera

Ing. Eleonora Spicuglia

Via Giovanni Pascoli, 16

ing.eleonoraspicuglia@virgilio.it

3281256768

Ingegnere

Ordine Professionale degli Ingegneri di Siracusa, n. 1750

Il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt.359 e 481 del
Codice Penale, DICHIARA di aver svolto con indipendenza ed imparzialità di giudizio l attività di
Soggetto Certificatore del sistema edificio impianto oggetto del presente attestato e l assenza di
conflitto di interessi ai sensi dell art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.

Iscritta al n. 350 dell'elenco dei Certificatori del Sistema Informativo della Regione Sicilia per la
gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici.

SI

SI

NO

12/02/2022
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https://www.apesicilia.enea.it/qrcode/access/62501/iBZKB-FRuliTcICsZVDH26OKhlUtjvTWjxU5-CQ9taA
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